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Annamaria ManuppellaAnnamaria Manuppella
Responsabile Laboratorio di Riferimento Regionale per la Responsabile Laboratorio di Riferimento Regionale per la 

Sorveglianza di Legionella spp.Sorveglianza di Legionella spp.
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ARPA molise
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CONCENTRAZIONE DI  LEGIONELLA (UFC/L) INTERVENTO RICHIESTO

Minore o uguale a 100 UFC/L Assenza di casi: nessun intervento

Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10000 U FC/L In assenza di casi: aumentata sorveglianza clinica,  in particolare 
per i pazienti a rischio.
In presenza di un caso effettuare la bonifica ambie ntale ed adottare 
misure specifiche di prevenzione e controllo.

Maggiore di 10000 UFC/L Contaminazione importante: mettere in atto immediat amente 
misure di decontaminazione: shock termico o iperclo razione.
Successiva verifica dei risultati. 
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CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) –– IMPIANTO IDRICOIMPIANTO IDRICO INTERVENTO RICHIESTO

Minore di 100 UFC/L Nessun  intervento

Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L Verificare che siano in atto le misure di controllo . 
Negli stabilimenti termali effettuare comunque una bonifica

Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10000 U FC/L In assenza di casi verificare che siano in atto le misure di 
controllo ed effettuare una valutazione del rischio .  
in presenza di un caso singolo o di un cluster rive dere le 
misure di controllo messe in atto ed effettuare una  bonifica.

Maggiore di 10000 UFC/L Contaminazione importante. Mettere in atto immediat amente 
misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi.
Successiva verifica dei risultati, sia immediatamen te dopo la 
bonifica, sia periodicamente per verificare l’effic acia delle 
misure adottate. 

ARPA molise
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CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) TORRI CONCENTRAZIONE DI LEGIONELLA (UFC/L) TORRI 
RAFFREDDAMENTORAFFREDDAMENTO

INTERVENTO RICHIESTO

Minore o uguale 1000 UFC/L Nessun  intervento

Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10000 UFC/L In assenza di casi verificare che siano in atto le misure di 
controllo elencate ed effettuare una valutazione de l rischio. In
presenza di un caso singolo o di un cluster riveder e le misure di 
controllo messe in atto ed effettuare una bonifica

Maggiore di 10000 UFC/L Contaminazione importante. Mettere in atto immediat amente 
misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi.
Successiva verifica dei risultati, sia immediatamen te dopo la 
bonifica, sia periodicamente per verificare l’effic acia delle 
misure adottate. 
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LAB. NAZ. 

DI 
RIFERIMENTO

LABORATORI  REGIONALI 

DI RIFERIMENTO

LABORATORI  DI BASE

Tipizzazione dei ceppi di 
Leg. inviati dai LRR;

Mantenimento di una 
ceppoteca con tutti i ceppi 
ricevuti;

Attività di ricerca;

Partecipazione allo EWGLI;

Mantenimento di un registro 
nazionale della Legionellosi;

Sorveglianza epidemiologica 
internazionale della 
Legionellosi associata ai 
viaggi;

Promozione attività di 
formazione; 

Organizzazione di controlli di 
qualità .

Intervento in caso di cluster e/o 
caso singolo;

Verifica periodica delle proprie 
capacità di isolamento, 
identificazione e quantificazione di 
Leg.;

Invio dei ceppi di Leg. al LNR;  

Organizzazione di corsi di 
formazione per i Lab. di base;

Trasmissione dei risultati 
all’ASL.

Diagnosi microbiologica di 
Leg. da campioni clinici e/o 
ambientali;

Comunicazione al LRR dei 
campionamenti effettuati e dei 
loro risultati;

Invio dei campioni clinici ed 
ambientali al LRR in caso di 
diagnosi dubbia.

ARPA molise



MOLISE: Laboratorio Regionale di Riferimento Laboratorio Regionale di Riferimento 

'()*+�(,-.�/�'(�(0-+.(*'()*+�(,-.�/�'(�(0-+.(*
'-!!'-!! 11*+)*�,/!(0-*+)*�,/!(0-

Richiesta Ministero 
Salute (2002 – linee 
guida legionellosi 
viaggi)

Delibera di Giunta 
Regionale n°1077 del 
15/07/2002

ARPA molise



Funzioni del Laboratorio Regionale di Riferimento 
Molisano

Intervento in caso di cluster o caso singolo;

Partecipazione a circuiti di controllo di qualità (W ater EQA HPA);

Funzioni anche di laboratorio di base (solo campion i ambientali);

Coordinamento con le Zone Territoriali della A.S.Re .M. per i piani 
di campionamento;

Esecuzione delle  indagini microbiologiche;

Comunicazione tempestiva dei risultati delle indagi ni ai 
Dipartimenti di Prevenzione;

Comunicazione dei risultati ed eventuale invio dei ceppi isolati al 
Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’ISS.

ARPA molise



INTERVENTI RICHIESTI

LE SRUTTURE CONTROLLATE

Alberghi
Ospedali

Case di cura
Case di riposo

Motonavi, Galleggianti
Case Circondariali

Livello 
NAZIONALE/Extraregionale

Ministero della Salute/ISS/ASL 
(casi singoli di malattia o clusters )

ALBERGHI 
MOTONAVI
OSPEDALI

Livello LOCALE

A.S.Re.M.

OSPEDALI

CASE DI CURA

CASE DI RIPOSO

CASE CIRCONDARIALI

ALBERGHI

ARPA molise



MOLISE:


��G ���%�#�!�� &

1 – n° 1 Caso di legionellosi (2004): soggetto che 
aveva soggiornato presso una struttura alberghiera 
molisana

2 - n°2 Casi di legionellosi (2005 - 2006) a carico di  due 
ospiti   di   una   nave passeggeri   greca   (trag itto Ancona-
Patrasso)

3 – n° 1 Caso di legionellosi (2007): soggetto ricoverato presso 
una struttura ospedaliera molisana

� 4 – n° 1 Caso di legionellosi (2009): soggetto che aveva 
soggiornato    presso una struttura alberghiera mol isana

ARPA molise

5 – n°1 Caso di legionellosi (2010): soggetto  che ha soggiornato 
presso una struttura alberghiera molisana



Richieste livello nazionale/extraregionaleRichieste livello nazionale/extraregionale

1 - Caso di legionellosi (2004): soggetto che aveva soggiornato 
presso una Struttura Alberghiera Molisana

CONTROLLO STRUTTURA MOLISANA 
100-550 UFC/L

L. pneumophila sg. 3 

2 - Casi di legionellosi (2004-2005): due ospiti   di   una   nave 
passeggeri   greca   ( tragitto Ancona-Patrasso)

CONTROLLO MOTONAVI  MOLISANE : 

su una motonave notevole contaminazione  
>100.000 UFC/L.     

ARPA molise



� 3 – Caso di legionellosi (2007): soggetto ricoverato 
presso una Struttura Ospedaliera Molisana

ARPA molise

L. 
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CONTROLLO OSPEDALE MOLISANO
Legionella pneumophila  sg 1 

In numerosi siti  250.000 UFC/L  
nella camera 35.000 UFC/L

CONTROLLO  STRUTTURA
Legionella pneumophila  sg6 (boiler) - 33.000 UFC/L  
in una camera   (rubinetto lavandino)  45.000 UFC/L  
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Alberghi / Case riposo / Alberghi / Case riposo / 

Case Circondariali / Case Circondariali / 
MotonaviMotonavi

OspedaliOspedali Case di CuraCase di Cura

A
cqua fredda

Acqua rete approvvigionamentoAcqua rete approvvigionamento ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �

Serbatoi di accumuloSerbatoi di accumulo ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �

Acqua preAcqua pre --trattamento (UV, Clorazione, ...)trattamento (UV, Clorazione, ...) ove presenteove presente ��� ���� � ove presenteove presente

Acqua postAcqua post --trattamento (UV, Clorazione, ...)trattamento (UV, Clorazione, ...) ove presenteove presente ��� ���� � ove presenteove presente

Acqua preAcqua pre --addolcitoreaddolcitore ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Acqua postAcqua post --addolcitoreaddolcitore ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Acqua preAcqua pre --demineralizzatoredemineralizzatore ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Acqua postAcqua post --demineralizzatoredemineralizzatore ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Serbatoi fontane ornamentaliSerbatoi fontane ornamentali ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Punto distale retePunto distale rete ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �

A
cqua calda

BoilerBoiler ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �

Acqua preAcqua pre --trattamento (UV, Clorazione, ...)trattamento (UV, Clorazione, ...) ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Acqua postAcqua post --trattamento (UV, Clorazione, ...)trattamento (UV, Clorazione, ...) ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Ricircolo Ricircolo ove presenteove presente ��� ���� � ove presenteove presente

Punti distali rete per ogni piano e/o reparto Punti distali rete per ogni piano e/o reparto 
(acqua e biofilm su lavandino, doccia)(acqua e biofilm su lavandino, doccia) ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� �

Presidi (acqua e biofilm gorgogliatori ossigeno)Presidi (acqua e biofilm gorgogliatori ossigeno) �������� ��� ���� � ove presenteove presente

Acqua accumulo  torri raffreddamentoAcqua accumulo  torri raffreddamento ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Acqua di condensa  delle U.T.A.Acqua di condensa  delle U.T.A. ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

A
ria

Bocchette aria condizionataBocchette aria condizionata ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

Aria di scarico Torri evaporativeAria di scarico Torri evaporative ove presenteove presente ove presenteove presente ove presenteove presente

ARPA molise
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Per la ricerca di Legionella spp. in condizioni di utilizzo 
comune dell’acqua : prelevare campioni, preferibilmente dal 
circuito dell’acqua calda, senza flambare il punto di sbocco e 
senza far scorrere l’acqua;

CAMPIONAMENTO SENZA FLUSSAGGIO:

Per la ricerca della colonizzazione dell’impianto : far 
scorrere l’acqua per 3-5 minuti flambando lo sbocco  prima 
del prelievo dell’acqua;

CAMPIONAMENTO CON FLUSSAGGIO:

ARPA molise
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CONCLUSIONICONCLUSIONI

Legionelle  identificate: Leg. pn. sierogruppi 1, 2 -14 e    species; 
prevalenza della prima   e della seconda

Concentrazioni rilevate: tra 10¹e >10 6

contaminazione diffusa 

ALBERGHI
8 strutture su 9

CASE DI RIPOSO
5 strutture su 10 
(esito negativo in piccole 

strutture che non utilizzano 
serbatoi di accumulo acqua 

calda)NAVI
4 strutture su 4

CASA
CIRCONDARIALE
1 struttura su 1

OSPEDALI
6 strutture su 6

I trattamenti di bonifica non sempre hanno sortito l’effetto richiesto; è
necessario calibrare la loro scelta in funzione del la tipologia di impianto

Gli impianti che presentano una contaminazione dovuta ad un pool di presentano una contaminazione dovuta ad un pool di 
sierotipi di sierotipi di LegionellaLegionella potrebbero essere meno a rischio di quelli potrebbero essere meno a rischio di quelli 
colonizzati esclusivamente da un solo sierotipo di colonizzati esclusivamente da un solo sierotipo di Legionella; Legionella; inoltre i inoltre i 
trattamenti di bonifica risultano essere pitrattamenti di bonifica risultano essere pi ùù efficaci quando la efficaci quando la 
contaminazione da contaminazione da LegionellaLegionella si presenta in cariche non elevate e si si presenta in cariche non elevate e si 
procede tempestivamenteprocede tempestivamente

ARPA molise
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